
F Wände, Decken, Gebäudestützen und -
unterzüge, Treppen

T Türen und Klappen
G Brandschutzverglasung oder Fensterelement
L Lüftungskanal und -leitungen
E Elektroinstallationskanal oder 

Installationsleitungen mit zugelassenem 
Normtragsystem z.B. Elektroleitung auf 
Kabelpritsche (Brandbeanspruchung von außen 
nach innen, mit zwingendem Funktionserhalt

I Elektroinstallationskanal für Installationsleitungen 
(Brandbeanspruchung von innen nach außen, 
kein zwingender Funktionserhalt

K Absperrvorrichtungen in Lüftungsleitungen
R Rohrabschottung, Rohrdurchführung
S Schott, Kabelbrandschott
W Nichttragende Außenwände

Legende Baulich-technische Brandschutzmaßnahmen 
- Beispiele
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